ПАСПОРТ

На скважину №

Ленинградская обл.

Приозерский район

п. _________________ .
Санкт-Петербург

2007
Паспорт

разведочно-эксплуатационной скважины на воду 

Заказчик:      ЗАО 
Целевое назначение:
 водоснабжение 

Местоположение:



область
-   



район 
-   



нас.пункт
-   

Положение в рельефе: 

Начало работ:

2007 г.
Окончание работ:
2007 г.

Буровой агрегат:

УРБ 2А2

Способ бурения:

Роторный

Конструкция скважины

	Диаметр обсадных труб, мм.
	Интервал обсадки, м.

	
	От
	до
	всего

	
	127
	0,0
	40,0
	40,0

	
	108
	39,0
	43,0
	4,0

	
	89
	43,0
	80,0
	37,0

	
	Фильтровая колона  89 
	55,0
	57,0
	2,0


Пробная откачка:


Откачка проведена  центробежным  насосом  загруженном на глубину 55 метров


Начало откачки: 2007 г.


Продолжительность откачки:   5 суток.


Способ замеров:



уровня воды – хлопушка



дебита – мерный сосуд емкостью 10 л.
	Статический уровень, м
	Понижение, м
	Дебит м3/час.

	
	
	

	
	
	

	17,0
	34
	2,0


Рекомендации по эксплуатации скважины:

1. В качестве водоподъемного оборудования установить погружной электронасос «Grundfos», производительностью до 2 м3/час с глубиной загрузки - 55  м.

2. После установки насоса скважину прокачать до осветления воды.

3. При длительных простоях скважины рекомендуется включать насос не реже 1 р в 2 мес и качать до ответвления воды постепенно увеличивая производительность до паспортного дебета.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД:

1. Герметизация устья скважины во избежание попадания в ствол скважины посторонних предметов и жидкостей.

2. Исключение создания фильтрующих накопителей в приустьевой зоне.

19. 12.2007г.
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